
検査日 検査項目 検査時間 ＰＦＯＳ ＰＦＯＡ 合計

4月4日 （木） 明石川取水口 10:05 - 35 -

4月4日 （木） 野々池南ポンプ場 10:45 - 66 -

　※　有効数字2桁、3桁目は切り捨て。

　※　明石市の測定では定量下限値は1ng/Lを使用しますが、明石市の水質検査計画に

　　基づく公表及び国等に報告する際の定量下限値は5ng/Lを使用します。したがって、

　　PFOS及びPFOAの検査結果が5ng/L未満1ng/L以上の場合は本表の数値と明石市の水質

　　検査計画に基づく公表及び国等への報告の数値に違いが生じます。
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